
UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TYRIMŲ REZULTATAI 

2016 metais, II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai : 
 
Šilutės miestas 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,52-0,55 

Chloridas mg/l 250 21,3 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,0-1,1 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 576-608 

Bendroji geležis μg/l 200 230 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,15 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 <2,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,6-7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,23 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 15 

  

 Kintai 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,49 

Chloridas mg/l 250 61,7 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 0,85 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 557 

Bendroji geležis μg/l 200 162 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,15 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 6 

Sulfatas mg/l 250 5,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,4 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,22 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 12 
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Kantariškiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,20 

Chloridas mg/l 250 50,3 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,7 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 623 

Bendroji geležis μg/l 200 217 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,73 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 4,3 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,6 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,25 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 11 

 
Katyčiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,35 

Chloridas mg/l 250 22,0 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,9 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 624 

Bendroji geležis μg/l 200 515 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,66 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 5,3 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,35 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 5 

 



 3 

 Jonaičiai 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,41 

Chloridas mg/l 250 19,1 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,7 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 680 

Bendroji geležis μg/l 200 498 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,95 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 6 

Sulfatas mg/l 250 5,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,6 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,24 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 11 

 
Inkakliai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,18 

Chloridas mg/l 250 53,9 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 0,78 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 370 

Bendroji geležis μg/l 200 162 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,28 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 7,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,4 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,23 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 18 

 



 4 

 
Gorainiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,38 

Chloridas mg/l 250 19,1 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 0,58 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 446 

Bendroji geležis μg/l 200 38 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,28 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 5,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,25 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 20 

 
Gardamas 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 1,08 

Chloridas mg/l 250 10,6 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,8 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 500 

Bendroji geležis μg/l 200 720 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,34 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 6 

Sulfatas mg/l 250 10 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,2 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,23 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 44 
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Degučiai 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,58 

Chloridas mg/l 250 14,2 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,2 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 566 

Bendroji geležis μg/l 200 741 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 0,96 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 6 

Sulfatas mg/l 250 18,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,30 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 11 

 
Balčiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,66 

Chloridas mg/l 250 114,9 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,3 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 619 

Bendroji geležis μg/l 200 515 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,34 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 4,3 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,29 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 19 
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Bikavėnai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,30 

Chloridas mg/l 250 14,2 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 2,2 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 600 

Bendroji geležis μg/l 200 175 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,28 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 3,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,9 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,97 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 19 

 
Paleičiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,24 

Chloridas mg/l 250 21,3 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,7 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 669 

Bendroji geležis μg/l 200 230 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,82 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 14 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,5 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,25 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 11 
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Pašyšiai 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,38 

Chloridas mg/l 250 22,7 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 0,65 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 366 

Bendroji geležis μg/l 200 111 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,82 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 14 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,5 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,26 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 12 

 
Ramučiai  

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,43 

Chloridas mg/l 250 12,1 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 2,0 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 489 

Bendroji geležis μg/l 200 490 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,28 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 7,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,6 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,23 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 27 
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Sakūtėliai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,90 

Chloridas mg/l 250 39,7 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,6 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 359 

Bendroji geležis μg/l 200 445 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,41 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 6,8 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,22 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 14 

 
Saugos 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,091 

Chloridas mg/l 250 11,6 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 0,68 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 259 

Bendroji geležis μg/l 200 111 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 2,34 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 2,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,35 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 34 
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Šyliai 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,82 

Chloridas mg/l 250 9,22 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,7 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 424 

Bendroji geležis μg/l 200 775 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,15 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 15 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,3 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,27 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 102 

 
Švėkšna 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,49 

Chloridas mg/l 250 16,3 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,3 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 624-638 

Bendroji geležis μg/l 200 392 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,34 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 6,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7-7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,27 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 11 
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Tarvydai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,40 

Chloridas mg/l 250 17,0 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,9 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 596 

Bendroji geležis μg/l 200 511 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,73 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 2,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,4 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,23 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 11 

 
Uostadvaris 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,44 

Chloridas mg/l 250 14,9 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,6 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 728 

Bendroji geležis μg/l 200 298 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 2,11 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 <2,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,24 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 67 
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Vainutas 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,46 

Chloridas mg/l 250 47,5 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,0 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 524 

Bendroji geležis μg/l 200 298 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,54 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 <2,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,24 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 30 

 
Vilkyčiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,34 

Chloridas mg/l 250 36,9 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 0,78 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 530 

Bendroji geležis μg/l 200 145 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,34 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 4,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,23 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 12 
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Žemaičių Naumiestis 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,34-0,48 

Chloridas mg/l 250 9,22-206 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 0,83-1,00 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 573-1604 

Bendroji geležis μg/l 200 383-456 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,47-1,60 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 3,8-5,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,6-8,0 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,24-0,25 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 70-77 

 
Žakainiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,64 

Chloridas mg/l 250 9,22 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 2,0 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 542 

Bendroji geležis μg/l 200 850 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,34 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 12 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,5 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,22 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 50 
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Žemaitkiemis 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,23 

Chloridas mg/l 250 22,0 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 2,0 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 694 

Bendroji geležis μg/l 200 247 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,73 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 5,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,6 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,31 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 23 

 
Juknaičiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,45 

Chloridas mg/l 250 53,2 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,0 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 670 

Bendroji geležis μg/l 200 281 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,73 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 4,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 8,0 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,25 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 14 
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Gaideliai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,32 

Chloridas mg/l 250 18,4 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,9 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 668 

Bendroji geležis μg/l 200 477 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,28 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 3,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,28 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 22 

 
Armalėnai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,56 

Chloridas mg/l 250 28,4 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,6 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 733 

Bendroji geležis μg/l 200 268 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,82 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 <2,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,24 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 19 
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Leitgiriai 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,29 

Chloridas mg/l 250 19,1 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,6 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 648 

Bendroji geležis μg/l 200 166 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,50 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 4,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,26 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 20 

 
Rusnė 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,46 

Chloridas mg/l 250 54,6 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,2 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 815 

Bendroji geležis μg/l 200 311 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,86 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 3,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,25 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 17 
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Usėnai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,32 

Chloridas mg/l 250 51,0 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,9 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 808 

Bendroji geležis μg/l 200 180 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,82 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 6,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,33 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 26 

 
Užlekniai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,21 

Chloridas mg/l 250 38,3 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,0 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 628 

Bendroji geležis μg/l 200 187 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,34 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 5,3 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 8,0 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,25 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 20 

 



 17 

Macikai 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,56 

Chloridas mg/l 250 19,9 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,4 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 652 

Bendroji geležis μg/l 200 222 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,41 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 3,0 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,23 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 15 

 
Laučiai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200 <10 

Amonis mg/l 0,50 0,26 

Chloridas mg/l 250 19,1 

Drumstumas DV pagal formaziną 4 0,65 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 631 

Bendroji geležis μg/l 200 136 

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50 <10 

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0 1,66 

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250 4,5 

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,4 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50 <20 

Fluoridas mg/l 1,5 0,25 

Nitratas mg/l 50 <1,0 

Nitritas mg/l 0,50 <0,005 

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 30 
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Uogaliai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200  

Amonis mg/l 0,50 0,50 

Chloridas mg/l 250  

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,6 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 504 

Bendroji geležis μg/l 200  

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50  

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0  

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250  

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50  

Fluoridas mg/l 1,5  

Nitratas mg/l 50  

Nitritas mg/l 0,50  

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 35 

 
Petreliai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200  

Amonis mg/l 0,50 0,84 

Chloridas mg/l 250  

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,9 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 442 

Bendroji geležis μg/l 200  

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50  

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0  

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 6 

Sulfatas mg/l 250  

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50  

Fluoridas mg/l 1,5  

Nitratas mg/l 50  

Nitritas mg/l 0,50  

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 35 
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Lankupiai 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200  

Amonis mg/l 0,50 0,11 

Chloridas mg/l 250  

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,5 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 286 

Bendroji geležis μg/l 200  

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50  

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0  

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250  

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,8 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50  

Fluoridas mg/l 1,5  

Nitratas mg/l 50  

Nitritas mg/l 0,50  

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 35 

 
Kukorai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200  

Amonis mg/l 0,50 0,49 

Chloridas mg/l 250  

Drumstumas DV pagal formaziną 4 1,5 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 468 

Bendroji geležis μg/l 200  

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50  

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0  

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250  

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,6 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50  

Fluoridas mg/l 1,5  

Nitratas mg/l 50  

Nitritas mg/l 0,50  

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 30 
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Lazduonėnai 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Specifikuota rodiklio vertė, HN 24:2003 Nustatyta rodiklio vertė 

Indikatoriniai :    

Aliuminis μg/l 200  

Amonis mg/l 0,50 0,46 

Chloridas mg/l 250  

Drumstumas DV pagal formaziną 4 2,0 

Savitasis elektrinis 
laidis 

μS cm-1 

20 0C 
2500 518 

Bendroji geležis μg/l 200  

Kvapo slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Manganas μg/l 50  

Permanganato 
indeksas 

mg/l O2 5,0  

Skonio slenkstis  Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be 
nebūdingų pokyčių 

Spalva mg/l Pt 
(λ=436mm) 

30 5 

Sulfatas mg/l 250  

Vandenilio jonų 
koncentracija 

pH vienetai 6,5-9,5 7,7 

Toksiniai (cheminiai) :  Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip  

Chromas μg/l 50  

Fluoridas mg/l 1,5  

Nitratas mg/l 50  

Nitritas mg/l 0,50  

Mikrobiniai :    

Žarninės lazdelės 
Skaičius 100 ml 

vandens  
0 0 

 Koliforminės bakterijos 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

 Žarniniai enterokokai 
Skaičius 100 ml 

vandens 
0 0 

Kolonijas sudarantys 
vienetai 

Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių 27 

 


